
Anexa nr. 1  

Caracteristicile principale ale statiilor electrice ce deservesc sistemul de 

alimentare cu apa al comunei Podgoria 
 

✓ amplasarea fiecărei staţii 
1. Sat Coţatcu – PT 204 – Foraj extracţie sat Coţatcu şi foraj extracţie sat 

Oratia 

2. Sat Oratia – Dispensar medical – foraj extracţie sat Tăbăcari  
✓ tensiunea la intrarea în statie 

380 v 

 
✓ tensiunea la ieşirea din statie 

220v/380v 
 

✓ tipul transformatoarelor 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

____ 
 

✓ puterea fiecărui transformator 

✓ ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____ 

  
✓ tipul şi puterea de rupere a intrerupatoarelor, schema monofilara 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___ 

 
✓ schema de măsura, automatizare şi protecţie 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____ 

 
✓ anul punerii în funcţiune 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
____ 

✓ ultima reparatie capital 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___ 
✓ ultima verificare profilactica 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
____ 

  
✓ utilajele alimentate din statie, sursa de rezerva  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
____ 

 
 
 



 
 

Caracteristicile principale ale statiilor electrice ce deservesc sistemul de 

alimentare cu apa 
 

amplasarea fiecărei staţii:  pe domeniul public al comunei PODGORIA 

tensiunea la intrarea în statie 380 V 

tensiunea la ieşirea din statie 380 V 

tipul transformatoarelor 380/220V/24V-100W 

puterea fiecărui transformator 9,4 kW 

tipul şi puterea de rupere a 

intrerupatoarelor, schema monofilara 

 Intrerupatoare principale 380v, 32A 

Intrerupatoare automate 380v, 25 A 
Intrerupatoare automate 230 v, 2A, 1 R+N  

Intrerupatoare 10A, IP 44, tip urbano LEGRAND 
Bipolar 16A, 220V (1 buc) 
Bipolar 10A, 220 V (1 Buc)  

schema de măsura, automatizare şi 
protecţie 

 

anul punerii în funcţiune  

ultima reparatie capital  

ultima verificare profilactica - 

utilajele alimentate din statie, sursa 

de rezerva  

- 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
Anexa nr. 2  

  Datele privind reţelele electrice de forta şi de iluminat ce deservesc sistemul de 
alimentare cu apa al comunei ----  

✓ amplasare obiectiv 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

____ 
✓ schemele monofilare defalcate pe obiective 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___ 

 
✓ tipul conductoarelor 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____ 

 
✓ secţiunea 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___ 

 
✓ lungimea 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
____ 

 
✓ tipul circuitului 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
____ 
 

✓ instalaţiile de legare la pământ 
✓ ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
____ 
 

✓ numărul contactoarelor 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

____ 
✓ numărul intrerupatoarelor 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____ 

 
✓ numărul celulelor 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____ 



✓ numărul punctelor de iluminat 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

____ 
✓ puterea deservita de fiecare circuit  

 

Datele privind reţelele electrice de forta şi de iluminat ce deservesc sistemul de 
alimentare cu apa  

 

amplasare obiectiv  

schemele monofilare 
defalcate pe obiective 

 

tipul conductoarelor CUPRU FY 3*1,5 mmp protejate in tuburi IPY 
CUPRU FY 3*2,5 mmp protejate in tuburi 
pentru prize  

secţiunea  

lungimea  

tipul circuitului Cabluri de cupru tip CYY pentru faze si nul de 
lucru, montate aparent pe peretele cabinei de 

vane   

instalaţiile de legare la 

pământ 

Priza de pamint 4 ohm din tarusi metalici 

banda OL Zn 40*4 mm montata ingropat  

numărul contactoarelor  

numărul intrerupatoarelor  

numărul celulelor  

numărul punctelor de 
iluminat 

 

puterea deservita de fiecare 
circuit  

3,2 kw 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 

 
Anexa nr. 3  

 
CARACTERISTICILE CENTRALELOR TERMICE CE DESERVESC 

COMPONENETELE SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA 
Nu este cazul 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

Anexa nr. 4  

 

 
Caracteristicile reţelelor de aer comprimat, gaze naturale, combustibil lichid, apa-

canalizare 

Nu este cazul 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

Anexa nr. 5  

 

 
Programul de reabilitare şi extindere a sistemului de alimentare cu apa 

 

Proiect  alimentare cu apă în satul Pleşeşti  
73/2022 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

Anexa nr. 6  

Tabelul nr. 1 

 
SITUATIA  SURSELOR DE APA  DE ADINCIME  

 
 

Nr. 
crt 

Localita
tea 

Sistem 
tubaj 

Debitul 
maxim 
exploata

bil 

Gradu
l de 
asigur

are 

Diametr
u put 
mm 

Ultimul 
RK*1 

Tipul 
putului*2 

Adinci
mea 

F1 Podgori

a 

Teava 

metal  

21,5 

mc/h 

 200  exploatare 100 

F2 Coţatcu Teava 

metal  

15,0 

mc/h 

 200  Exploatar

e  

100 

F3 Tabacar
i  

Teava 
meatl  

7,2 
mc/h 

 200  Exploatar
e  

100 

Nota: exista apometru la fiecare foraj  
 

 
Caracteristicile statiei de pompare 

 

Nr

. 
Cr
t. 

Localita

tea 

Gradul de 

asigurare 

Tip de 

pompa 

Debit 

nomin
al 

Inaltim

ea de 
pompa
re 

Putere

a 
electric
a 

Ulti

mul 
RK*
1 

Turatie Randamen

t 

1. Podgori
a  

 SL 6 H175 12 
l/min 

100 
mCA 

13Kw  2900  
rot/mi

n 

 

        

        

2. 

 

Cotatcu    Sumer 6 

SR18/13 

15 

l/min 

144 

mCA 

11 KW  2900 

rot/mi
n 

 

        

3. Oratia   Pentax  8 
l/min 

95 
mCA 

4 KW  2900 
rot/mi

n 

 

        

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Anexa nr. 6.1  

 

Tabelul nr. 2 
 
 

 
 

SITUATIA  SURSELOR DE APA  DE SUPRAFATA   
- nu e cazul-  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
Anexa nr. 7  

 
 

Planul de situaţie cu amplasarea:  
cf. ridicare topo(anexa) 

 

✓  puţurilor (de investigare, supraveghere, exploatare)  
✓ a zonelor de protecţie sanitară 
✓ a lucrărilor hidrotehnice aferente şi a construcţiilor anexe 

✓ limitele terenului 
✓ natura juridică a acestuia 

✓ căile de comunicaţie, 
✓ sursele de poluare din zona  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
 
 

  
Anexa nr. 8  

 
 

Instalaţiile electrice aferente captarii apei cu schemele monofilare: 
 

- bransamente – 3 captare + 3 clorinare + 1 sediu 

- instalaţii electrice de iluminat şi de forta - 7 
- instalaţii de legare la pământ - 7 

- instalaţii de automatizări, măsura şi control - 3 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

NOTA- SCHEMA PRELUATA DIN PROIECTUL DE EXTINDERE RETEA APA 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

Anexa nr. 9 

Descrierea instalaţiilor, starea fizica şi gradul de automatizare a acestora 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 

Anexa nr. 10  

 

Descrierea diagramelor de pornire-oprire ale utilajelor de baza, variatia 
consumului specific, în funcţie de debit 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

Anexa nr. 11  

 

     Diagramele de variatie a energiei consumate de pompe, în funcţie de debitele de 
apa vehiculate 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

    
Anexa nr. 12  

 
Lista aparatelor de măsura pentru determinarea cantităţii de apa captata şi a 

cantităţii de apa livrata şi caracteristicile acestora 
 

 

Aparat Model DN Pn Q 

Apometru ZENNER 110 16 25 

Apometru ZENNER 110 16 25 

Apometru APATOR 75 16 25 

     

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

Anexa nr. 13  

 

Lista aparatelor de măsura pentru determinarea consumurilor de energie 
electrica din statia de captare 

 
 
 

Aparat Model Serie 

CONTOR ELECTRIC  HEXING HXE310 21003802 

CONTOR ELECTRIC CST 0410 CSNQCL 18101772069 

   

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

 

 
 

 
Anexa nr. 14  

 
    Schema statiei de captare a apei, cu pozitionarea utilajelor, construcţiilor şi 

echipamentelor, planul de amplasare şi poziţia armaturilor în schema normală de 
funcţionare 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Nota- schema preluata din proiectul de extindere retea apa 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

Anexa nr. 15  

 

Schema instalaţiei electrice de imbunatatire a factorului de putere 
 
 

Sistem Oratia si Podgoria  
-instalatie nou putere instalata 20 Kw 

-instalatie existenta la foraje 13 kw 
 
Sistem Cotatcu  

 
-instalatie nou putere instalata 13 Kw 

-instalatie existenta la foraje  11 kw 
 
Sistem Tăbăcari 

 
-instalatie nou putere instalata  9 Kw 
-instalatie existenta la foraje   4 kw 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

Anexa nr. 16  

 
     Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, aprobaţi şi realizaţi 
 

 
    În cadrul relaţiilor contractuale din Consiliul Local al comunei PODGORIA  şi 

operator, modul de aprobare şi decontarea a investiţiilor precum şi a altor cheltuieli 
pe care le face operatorul este următorul:  

- pentru fiecare investiţie pe care o face operatorul, autoritatea publică locală 

emite o comandă 
- în baza comenzii, operatorul emite devizul ofertă şi-l supune aprobării 

autorităţii publice locale 
- după aprobare deviz, se încheie contractul de lucrări şi se începe execuţia 

lucrării; 

- la finalul execuţiei lucrării se emite situaţia de lucrări de către operator 
care este trimisă la autoritatea publică locală spre verificare şi aprobare 

- după aprobare situaţie de lucrări, operatorul emite factura care este 

trimisă autorităţii publice locale; 
- autoritatea publică locală, vizează factura ”bun de plată” şi specifică poziţia 

din bugetul local de unde se va efectua plata. 
- În cazul apariţiei unor lucrări suplimentare, faţă de contractul de lucrări 

iniţial, operatorul emite un deviz de lucrări suplimentare; 

- În baza devizului de lucrări suplimentare, autoritatea publică locală emite 
o dispoziţie de şantier; 

- operatorul execută dispoziţia de şantier şi emite o situaţie de lucrări 
suplimentară pe care o supune spre aprobare autorităţii publice locale; 

- După aprobare situaţie de lucrări, operatorul emite o factură care este 

transmisă autorităţii publice locale; 
- Autoritatea publică locală vizează factura ”bun de plată” şi specifică poziţia 

din bugetul local unde se va efectua plata. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

Anexa nr. 17  

 

Planul de situaţie cu amplasarea zonelor de protecţie sanitară, a lucrărilor 
hidrotehnice aferente şi a construcţiilor anexe, limitele terenului, natura juridică a 

acestuia, căile de comunicaţie, sursele de poluare din zona etc. 
 

Conform ridicare topo 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Anexa nr. 18  

 

    Instalaţiile electrice aferente statiei de tratare a apei cu schemele monofilare: 
bransamente, instalaţii electrice de iluminat şi de forta, instalaţii de legare la 
pământ, instalaţii de automatizări, măsura şi control. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Nota- schema preluata din proiectul de extindere retea apa 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
Anexa nr. 19  

 
Componenta obiectelor statiei de tratare 

 
 
 

 
 

Tabelul nr. 3 
 

Tratarea apei brute 

 

Nr
. 

crt 

Deznizipato
r 

Coagular
e 

Decantoar
e 

Filtr
u 

Dezinfectare 

Corectar

e 
caracter 
chimic 

           10mc/
h 

Clorinar
e  

  

               

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

Anexa nr. 20  

 

 
Descrierea instalaţiilor, starea fizica şi gradul de automatizare a acestora  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Nota- schema preluata din proiectul de extindere retea apa 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

Anexa nr. 21  

 

  Diagramele de pornire-oprire ale utilajelor de baza şi variatia consumului 
specific, în funcţie de debit 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
Anexa nr. 22  

 
 

  Diagramele de variatie a energiei consumate de pompe, în funcţie de debitele de 
apa vehiculate 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Anexa nr. 23  

 
  Diagramele de variatie a cantităţii de reactiv utilizat, în funcţie de debitul de apa 
tratata 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Anexa nr. 24  

 
 
 Lista aparatelor de măsura pentru determinarea cantităţii şi calităţii apei brute şi 

tratate, precum şi caracteristicile acestora  
 

 
  

Aparat Model DN Pn Q 

Apometru ZENNER 110 16 25 

Apometru ZENNER 110 16 25 

Apometru APATOR 75 16 25 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Anexa nr. 25  

 

Lista dotărilor laboratorului chimic şi metodele de analiza necertificate 
 

Nu e cazul -  contract furnizor extern 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

Anexa nr. 26  

 

Lista aparatelor de măsura pentru determinarea consumurilor de energie electrica 
din statia de tratare a apei brute 

 
Contor electric 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
Anexa nr. 27  

 
  Schema statiei de tratare a apei, cu pozitionarea utilajelor şi poziţia armaturilor 

în schema normală de funcţionare 
    

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Nota- schema preluata din proiectul de extindere retea apa 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
Anexa nr. 28  

 
Schema instalaţiei electrice de imbunatatire a factorului de putere 

 
 

 
 

Compensarea factorului de putere. Conectarea condensatorilor de compensare. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Anexa nr. 29  

 
  Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, aprobaţi şi realizaţi – conform PT 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Anexa nr. 30  

Transportul apei potabile  
 

Planul de situaţie cu amplasarea aductiunii, zonele de protecţie sanitară, lucrările 

hidrotehnice aferente şi construcţiile anexe, limitele terenului, natura juridică a 
acestuia, căile de comunicaţie, sursele de poluare din zona – conform ridicare topo 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Anexa nr. 31  

 
    Caracteristicile aductiunii  

Tabelul nr. 4 
 

 
 

Nr. 

crt 

Denumi

re 
tronson 

Material 

(Dext/gros
ime) 

Debit

ul 
nomin

al 

Lungim

e 

∆H Ultimul 

RK 

Presiu

ne 
nomin

ala 

Pierdere 

apa 
exploatar

e 

1. F1 

Oratia  

PEHD 

/110 mm 

 2068 m 0,9 

m 

 16 bar  0 

2. F2 
Cotatcu  

PEHD /90 
mm 

 4420 m 0,9 
m 

 16 bar 0 

3. F3 
Oratia  

PEHD /75 
mm 

 990 m 0,9 
m 

 10 bar  0 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Anexa nr. 32  

 
 

Descrierea instalaţiilor, starea fizica şi gradul de automatizare a acestora – 
conform PT 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Anexa nr. 33  

 

    Diagramele de variatie a energiei consumate de pompe, în funcţie de debitele de 
apa vehiculate – conform PT 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Anexa nr. 34  

 
     Lista aparatelor de măsura pentru determinarea cantităţii apei potabile/brute 
transportate, precum şi caracteristicile acestora. 

 
 

     

Aparat Model DN Pn Q 

Apometru ZENNER 110 16 25 

Apometru ZENNER 110 16 25 

Apometru APATOR 75 16 25 

     

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Anexa nr. 35  

 

 
Lista aparatelor de măsura pentru determinarea consumurilor de energie electrica 

aferente transportului apei potabile/brute 
 

1 NLC 6733587 Pompa apa PT204 

2 NLC 6733588 Sonda apa II Oratia 

3 NLC 6733589 Pompa apa Tigoiu 

4 NLC 6733931 Pompa apa 

5 NLC 6733932 Pompa apa Cotatcu (fosta scoala 8 
ani) 

6 NLC 6815929 Serv. Dist. apa 

7 NLC 6815934 Serv. Dist. apa 

8 NLC 7150107 Sistem retea apa 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Anexa nr. 36  

 

    Schema conductelor de transport al apei, cu indicarea elementelor topografice şi 
functionale. 

Cf ridicare topo – anexa la caietul de sarcini 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Anexa nr. 37  

 

 
Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei aprobaţi şi realizaţi – conform PT 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Anexa nr. 38  

 

    Planul de situaţie cu amplasarea tuturor rezervoarelor de inmagazinare, a zonelor 
de protecţie sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente şi a construcţiilor anexe, 

limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicaţie, sursele de 
poluare din zona  
 

 
Cf ridicare topo - anexa la caietul de sarcini 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Anexa nr. 39  

    Instalaţiile electrice aferente statiei de inmagazinare a apei cu schemele 

monofilare: bransamente, instalaţii electrice de iluminat şi de forta, instalaţii de 
legare la pământ, instalaţii de automatizări, măsura şi control 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Nota- schema preluata din proiectul de extindere retea apa 

 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

Anexa nr. 40  

Tabelul nr. 5 

 
Inmagazinarea apei 

 

 

Nr. 

crt 

Locaţie Tip 

rezervor*
1 

Capacit

atea de 
inmaga

zinare 

Grad

ul de 
asigu

rare 

Rezerva 

intangibila 
totală cf. 

aut.gosp.a
pe. 

Volum 

intangi
bil 

Data 

ultim
ului 

RK 

Numar 

compartimente 

1. Podgoria  Semiingr

opat  

300 mc  65 mc 30 mc   1 

2. Coţatcu Semiingr

opat  

250 mc  25 mc   1 

3. Oratia  Semiingr

opat  

100 mc   10 mc  1 

        

        

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Anexa nr. 41  

 
 
Descrierea instalaţiilor, starea fizica şi gradul de automatizare a acestora – 

conform PT 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Anexa nr. 42  

 
Lista aparatelor de măsura pentru determinarea cantităţii şi calităţii apei 

inmagazinate, precum şi caracteristicile acestora - Indicatori nivel  şi presiune la 
fiecare rezervor 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Anexa nr. 43  

 
    Schema statiei de inmagazinare a apei, cu pozitionarea rezervoarelor şi poziţia 
armaturilor în schema normală de funcţionare. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Nota- schema preluata din proiectul de extindere retea apa 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Anexa nr. 44  

 

 
Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei aprobaţi şi realizaţi – conform PT 

 

 
  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Anexa nr. 45  

Tabelul nr. 6 

 
Utilizatorii serviciului de distribuţie a 

apei potabile şi/sau industriale 
 

 
 
 

 

Nr

. 
cr
t 

Denumire 
utilizator 

Categorie

-numar  
utilizator

i 

Adres
a 

Tip 
apă 

Debit 
nomina

l 

Presiun
e 

Dn 
branşamen

t 

1 LOCUITOR
I racordati  

3000  potabil
a 

 6 DN 110-32 

2 Institutii 
publice 

12  potabil
a 

 6 DN110-32  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Anexa nr. 46  

Tabelul nr. 7 

 
Contoarele de apa montate la utilizatorii serviciului de distribuţie 

a apei potabile şi/sau industriale 
 

Nr. 
crt 

Denumire 
utilizator 

Adresa  Tip 
contor 

Serie 
contor 

Data 
punerii 

în 
funcţiune 

Data 
scadentă 

Serie 
sigiliu 

1        

2        

......        

n        

 
Conform tabelului anexat. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 Anexa nr. 47  

Tabelul nr. 8 

 
 

 
Datele aferente utilizatorilor necontorizati ai serviciului de 

distribuţie a apei potabile şi/sau industriale 

 

Nr. 

crt 

Denumire 

utilizator 

Adresa  Tip 

apă 

Număr 

de 
locatari 

Unitatea 

comercială 

Branşament 

1 - - - - - - 

 

 
Nu exista consumatori necontorizati. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

Anexa nr. 48  

Tabelul nr. 9 

 
Staţiile de pompare, repompare şi de hidrofor aparţinând sistemului 

de distribuţie a apei brute şi potabile 

 

POMPARE / REPOMPARE HIDROFOR 

N
.

C  

Denu
mire 

staţie 

Tip 
po

mp
ă 

Debi
t 

nom
inal 

Înălţ
ime 

de 
pom
pare 

Pute
rea 

elect
rică 

Randa
ment  

Tip 
de 

hidr
ofor 

Volu
m 

reze
rvor 
hidr

ofor 

Puter
e 

comp
resor 

Presi
une 

asigu
rată 

randa
ment 

            

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Anexa nr. 49  

Tabelul nr. 10 

Caracteristicile reţelei de distribuţie a apei brute şi potabile 
 

Nr
. 

Cr
t. 

Den. 
trons

on 

Ti
p 

ap
a 

M/D
ext/

S*1 

Qn
² 

L³ ∆H

*4  

PN
*5 

∆Q
*6 

Tip*7 
hidrant 

Dia
metr

u 
hidr
ant 

Pozitionare 
hidrant 

1 Podg
oria  

po
ta

bil 

PEH
D 

160-
32 
mm 

26
0m

c/
24 
h 

138
91 

m 

 10  4 hidranti 
subterani  

  

2 Cotat
cu 

Po
ta

bil  

PEH
D 

110-
32 
mm 

20
3 

mc
/2
4 h  

911
1 m 

 10  3 hidranti 
subterani  

  

3 Taba
cari  

Po
ta

bil  

PEH
D 

110-
32 

mm 

45 
mc

/2
4 h 

290
0 m 

 6  Incendiu  80 
mm 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
Anexa nr. 50  

Tabelul nr. 11 
 

Principalele date aferente branşamentelor 
 

Principalele date aferente branşamentelor - inventariere 
 



Nr. 
crt 

Adresa 
bransam

ente 

Pozitie 
camin 

Lungi
me 

cond.
brans
ament 

Debit 
nomi

nal 

Diame
tru 

nomin
al 
condu

cta 

Mater
ial 

cond
ucta 

Diame
tru 

nomin
al 
contor 

Dimensiu
ni camin 

L/l/h 

1 DC 12  5383      

2 DC 148  4156      

3 DC 124  2631      

4 ALEE 
Savulesc

u 
Podgoria  

 201      

5 Drum 
Caloene
scu 

Podgoria  

 1302      

6 Drum 

Chirita 
Podgoria  

 633      

7 DS3 
Podgoria  

 1087      

8 DS 
bisericii 
Podgoria 

 92      

9 DS 4 
Podgoria 

 540      

10 Drum 
Draghis  

Podgoria 

 334      

11 DS 7 
Podgoria 

 191      

12 DS 5 
Podgoria 

 1269      

13 DS 6 
Podgoria 

 112      

14 DS 8 
Podgoria 

 177      

15 DS 11 
Podgoria 

 147      

16 DS 1 
Cotatcu 

 228      

17 DS 
3Cotatc
u 

 233      

18 DS 4 
Cotatcu 

 1056      

19 DS 5 
Cotatcu 

 82      

20 DS 6 
Cotatcu 

 305      

21 DS 7 
Cotatcu  

 271      



22 DS 8 
Cotatcu 

 380      

23 DS 9 
Cotatcu 

 235      

24 DS 10 
Cotatcu 

 172      

25 DS 11 
Cotatcu 

 247      

26 DS 12 

Cotatcu 

 387      

27 DS 13 

Cotatcu 

 300      

28 DS 15 

Cotatcu 

 338      

29 DS 16 

Cotatcu 

 175      

30 DS 17 

Cotatcu 

 151      

31 DS 18 

Cotatcu 

 525      

32 DS 19 
Cotatcu 

 465      

33 DS 20 
Cotatcu 

 172      

34 DS 21 
Cotatcu 

 82      

35 DS 2 
Oratia 

 288      

36 DS 3 
Oratia  

 159      

37 DS4 
Oratia  

 360      

38 Ulita 
Cristinel 
Oratia 

 80      

39 DS5 
Oratia 

 158      

40 DS7 
Oratia  

 38      

41 DS8 
Oratia 

 80      

42 DS9 
Oratia 

 21      

43 DS10 
Oratia 

 63      

44 DS11 
Oratia 

 116      

45 DS13 
Oratia 

 71      

46 DS 2 
Tabacari  

 71      

47   25564      

 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Anexa nr. 51  

 
Planul reprezentând reţeaua de distribuţie a apei 

 

 
Cf ridicare topo 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Anexa nr. 52  

    Descrierea instalaţiilor, starea fizica şi gradul de automatizare ale acestora – 
conform PT 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Anexa nr. 53  

    Graficul privind numărul de utilizatori bransati în ultimii 5 ani 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Anexa nr. 54  

 
    Graficele de variatie a consumului de apa minim, mediu şi maxim, aferent 

utilizatorilor care au montate repartitoare de costuri în ultimii 10 ani  
 

 
Nu este cazul 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Anexa nr. 55  

 

   Variatia preţului de vânzare a apei în ultimii 5 ani  
 

Liniara – nu au fost modificari de pret ( 3 LEI/ MC conform HCL ) 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Anexa nr. 56  

 
    Variatia gradului de încasare în ultimii 5 ani  

 
 

ANUL SUMA PROCENT 

FATA DE 
ANUL 

PRECEDENT  

OBS. 

AN 0 – 2018 154.400 0  

2019 155.800 1%  

2020 184.700 18,5 %  

2021 187.700 1,6 %  

2022 192.600 2,6% 24,75% FATA 

DE ANUL 0 

 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
                                                                                                                                     

Anexa nr. 57  

 

 
    Graficul de variatie a ratei de suportabilitate în ultimii 5 ani, calculată conform 

prevederilor pct. 6.3.5 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru 
aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare 
de utilităţi publice. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


